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１：はじめに 

SD インバータは 6 つの方法で電源 ON/OFF 制御が可能です。 

本書では各制御方法と、その優先順位について説明します。 

 

２：SDインバータの電源 ON/OFF制御方法（優先される制御方法順） 

(1) SD インバータ本体電源スイッチ SD Inverter main power switch にて制御が可能です。 

 

 

 

(2) SD インバータ本体 ENB(-ENB)端子 SD Inverter ENB(-ENB) terminal にて制御が可能です。 
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(3) CR-10 電源ボタン CR-10 Power switch にて制御が可能です。 

 

(4) CR-10 CTL 端子 CR-10 CTL terminal にて制御が可能です。 

 

(5) CR-10 -ENB 端子 CR-10 -ENB terminal にて制御が可能です。 

 

  

 

 

 

 

(6)REMOTE/RS232 ポート：CR-8、CR-6、または RS-232( CR-8, CR-6 or RS-232 by REMOTE/RS232port) 

にて制御が可能です。 

CTL, -ENB 電源ボタン 


